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MANUAL DE INSTALACIÓN  

Módulo de Expansión de Relés
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2] VUE D’ENSEMBLE DES BORNES

Se référer au tableau suivant pour une description 
de quelquesunes des bornes du module CAA460P.

Le module d’expansion de relais CAA460P 
fournit sept relais additionnels au contrôleur 
CT-V900-A. Jusqu’à deux modules d’extension 
de relais « prêts à utiliser » peuvent être 
ajoutés à chaque contrôleur pour un total
de 16 relais par contrôleur. Les modules 
d’extension de relais sont raccordés au 
contrôleur au moyen d’un réseau en bus 
d’extension RS-485 permettant ainsi 
l’installation des modules d’extension de 
relais à une distance maximale de 1220 m 
(4000 pi) du contrôleur. Le module com-
porte une LED d’état d’activation pour 
chaque relais, une LED de défaillance de 
communication avec une sortie associée 
ainsi qu’une entrée antisabotage 24 heures 
et fournit de la surveillance. Les bornes 
amovibles sont optionnelles.

1] INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Le bus d’extension est un bus RS-485 permettant
le raccordement des modules d’extension de relais 
à une distance maximale de 1220 m (4000 pi) 
du contrôleur au moyen d’un câble Belden 1227A 
Ethernet de calibre 3 ou d’un câble équivalent.
Le CAA460P se raccorde au contrôleur CT-V900-A
au moyen de ses bornes intégrées. Pour une description
des bornes du module, voir « Vue d’ensemble 
des bornes ». Ce qui suit détaille les deux types
d’installation : l’installation d’un seul module et l’ins-
tallation de plusieurs modules.

RACCORDEMENT D’UN SEUL MODULE CAA460P
Raccorder les bornes A et B du module CAA460P 
aux bornes A2+ et B2- du contrôleur CT-V900-A. 
Raccorder ensuite les bornes + et - du module
CAA460P aux bornes +12V et GND du contrôleur CT-
V900-A. Voir Figure 1.
Comme type de connexion alternatif, un connecteur 
sériel à 4 broches (non compris) peut être installé 
entre les connecteurs de bus d’extension du module
CAA460P et le contrôleur CT-V900-A. Voir Figure 2. 
Cette méthode d’installation peut seulement être 
utilisée lors du raccordement d’un seul module
CAA460P.

RACCORDEMENT DE PLUSIEURS MODULES CAA460P
Lors de l’installation d’un deuxième module
CAA460P, raccorder les bornes A et B du deuxième 
module CAA460P aux bornes A et B du pre-

mier module CAA460P. Le premier CAA460P est
raccordé au contrôleur CT-V900-A tel que décrit 
au paragraphe « Raccordement d’un seul module
CAA460P ». Raccorder ensuite les bornes + et -
du deuxième module CAA460P aux bornes + et - du 
premier module CAA460P. Voir Figure 1.

Figure 1 : Raccordement des bornes
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Figure 2 : Raccordement du câble sériel

CAVALIER EOL
Mettre le cavalier EOL (cavalier d’EDL) en posi-
tion «INSTALLÉ» lorsque le CAA460P est au début 
(point de départ) ou à la fi n (point fi nal) du réseau 
en bus d’extension. Sinon, mettre le cavalier en
position «NON INSTALLÉ». Voir Figure 4.

CAVALIERS HAUTE/BASSE POLARISATION
Ces cavaliers règlent l’impédance du RS-485 soit
à HAUTE soit à BASSE (par défaut = HAUTE). Régler 
les deux cavaliers à HAUTE lors de fonctionnement 
normal. Une BASSE impédance augmente le niveau 
de CC et ne devrait être utilisée que dans les installations 
avancées. Voir Figure 4.

CAVALIER ADR
Utilisé dans plusieurs types d’installation d’extension 

de relais, ce cavalier détermine les adresses des 
modules. Mettre le cavalier ADR du premier module 
à la position «INSTALLÉ» pour régler l’adresse du 
module d’extension 1. Un module avec une adresse 
d’extension 1 identifi e les relais intégrés comme les 
relais 3-9 lorsque raccordé au contrôleur CT-V900-A. 
Mettre le cavalier du deuxième module à la position 
«NON INSTALLÉ» pour régler l’adresse du module
d’extension 2. Un module avec une adresse d’extension 2
identifi e les relais intégrés comme les relais 10-
16 lorsque raccordé au contrôleur CT-V900-A.
Voir Figure 4.

CAVALIER RLY
Réservé pour utilisation future.

Figure 4 : Positionnement des cavaliers

Mettre tous les cavaliers à la position
NON INSTALLÉ à chaque réinitialisation
du contrôleur.

3] POSITIONNEMENT DES CAVALIERS

Comme illustré à la Figure 3, il y a 5 cavaliers sur le 
CAA460P et ces cavaliers déterminent quelques-uns 
des modes de fonctionnement du module.

Figure 3 : Emplacement des cavaliers
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Figure 1: Terminal Connections

The CAA460P Relay Expansion module
provides an additional seven  relays 
to the CT-V900-A controller. Up to two 
“plug and play” relay expansion modules
can be added to each controller for a
total of 16 relays per controller. The relay
expansion modules are connected
to the controller via a RS-485 E-bus 
network, allowing you to install the relay 
expansion modules a maximum distance 
of 1220m (4000 ft.) from the controller.
The module features an activation status 
LED  for each relay, a communication failure
LED with an associated output, a 24-hour
anti-tamper input and supply monito-
ring. Removable terminals are optional.

1] INSTALLATION INSTRUCTIONS

The E-bus is a RS-485 bus that allows you 
to connect the relay expansion modules at a 
maximum distance of 1220m (4000 ft.) from 
the controller using a Belden 1227A Ethernet
grade 3 cable or equivalent. The CAA460P 
connects to the CT- V900-A controller through its
on-board terminals. For a description of the module’s
terminals, see “Terminal Overview”. The following 
details both the single and multiple module
installation types.

CONNECTING A SINGLE CAA460P MODULE
Connect the A and B terminals on the CAA460P module
to the A2+ and B2- terminals on the CT-V900-A 
controller. Then, connect the + and - terminals on 
the CAA460P module to the +12V and GND terminals 
on the CT-V900-A controller. See Figure 1.
As an alternate connection type, a 4-pin serial 
connector (not included) can be installed between 
the E-Bus connectors on the CAA460P module and 
the CT-V900-A controller. See Figure 2. This installation 
method can only be used when connecting a single 
CAA460P module.

CONNECTING MULTIPLE CAA460P MODULES
When installing a second CAA460P module, 
connect the A and B terminals on the second 
CAA460P module to the A and B terminals on
the fi rst CAA460P module. The fi rst CAA460P

is connected to the CT-V900-A controller as
described in “Connecting a Single CAA460P Module”. 
Then, connect the + and - terminals on the second
CAA460P module to the + and - terminals on the fi rst
CAA460P module. See Figure 1.

2] TERMINAL OVERVIEW

Refer to the following table for a description of 
some of the terminals found on the CAA460P 
module.

CAA460P - CAA460PNB
Relay Expansion Module

 INSTALLATION MANUAL
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Figure 4: Jumper Settings

Set all jumpers to OFF whenever resetting
the controller.

3] JUMPER SETTINGS

As shown in Figure 3, there are 5 jumpers on the 
CAA460P which set some of the module’s operating 
modes.

Figure 3: Jumper Location

Figure 2: Serial Cable Connection

EOL JUMPER
Place the EOL jumper ON when the CAA460P is at 
the beginning (Start Point) or at the end (End Point) 
of the E-Bus network. Otherwise, place the jumper 
OFF. See Figure 4.
 
HIGH/LOW BIAS JUMPERS
Sets the impedance of the RS-485 to ei-
ther HIGH or LOW (default = HIGH). 
Set both jumpers to HIGH when running
normally. Setting the impedance to LOW raises 
the DC level and should only be used in advanced
installations. See Figure 4.

ADR JUMPER
Used in multiple relay expansion installation types, 

this jumper sets the addresses of the modules. 
Set the fi rst module’s ADR jumper to ON to set 
the module’s address to Expander 1. A module 
with an address of Expander 1 recognizes the
on-board relays as relays 3-9 when connected to the
CT-V900-A controller. Set the second module’s 
jumper to OFF to set the module’s address to
Expander 2. A module with an address of Expander 2
recognizes the on-board relays as relays
10-16 when connected to the CT-V900-A controller. 
See Figure 4.

RLY JUMPER
Reserved for future use.

CAA460P - CAA460PNB
Relay Expansion Module

 INSTALLATION MANUAL
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2] VISTA GENERAL DE LOS TERMINALES

Consulte en la siguiente tabla la descripción de
algunos de los terminales encontrados en el módulo 
CAA460P.

1] INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El E-bus es un bus RS-485 que permite conectar
los módulos de expansión de relé a una distancia
máxima de 1220m (4000 ft.) del controlador mediante
un cable categoría 3 Ethernet Belden 1227A o 
equivalente. El CAA460P se conecta al controlador
CT-V900-A mediante sus terminales en placa.
Para obtener una descripción de los terminales 
del módulo, ver “Vista General de los Terminales”.
A continuación se explica la instalación de un módulo 
individual o de varios módulos.

CONEXIÓN DE UN MÓDULO CAA460P
INDIVIDUAL
Conecte los terminales A y B del módulo CAA460P
a los terminales A2+ y B2- del controlador CT-V900-A. 
Luego, conecte los terminales + y - del módulo
CAA460P a los terminales +12V y GND del controla-
dor CT-V900-A. Ver la Figura 1.
Como conexión alterna, un conectador serie de 
4 clavijas (no incluido) puede ser instalado entre 
los conectadores E-Bus del módulo CA-A460 y del 
controlador CT-V900-A. Ver la Figura 2.
Este método de instalación sólo puede ser empleado 
al conectar un Módulo CAA460P individual.

CONEXIÓN DE VARIOS MÓDULOS CAA460P
Al instalar un segundo módulo CAA460P,
conecte los terminales A y B del segundo módulo
CAA460P a los terminales A y B del primer módulo
CAA460P. El primer CAA460-P se conecta
al controlador CT-V900-A como se explica en
“Conexión de un Módulo CAA460P Individual”.
Luego, conecte los terminales + y - del segundo 
módulo CAA460P a los terminales +y - del primer 
módulo CAA460P. Ver la Figura 1.

Figura 1 : Conexiones de los Terminales
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Figura 2 : Conexión de Cable Serie

PUENTE RFL
Ponga el puente RFL en ON cuando el CAA460P esté 
al inicio (Punto Inicial) o al fi n (Punto Final) de la red 
E-Bus. De otra manera, ponga el puente en OFF. Ver 
la Figura 4.
 
PUENTES DE POLARIZACIÓN
SUPERIOR/INFERIOR
Ajusta la impedancia del RS-485 en SUPERIOR o 
INFERIOR (de fábrica = SUPERIOR). Ajuste ambos 
puentes en SUPERIOR al funcionar normalmente. 
Ajustar la impedancia en INFERIOR aumenta el nivel 
de CC y sólo debe usarse en instalaciones
avanzadas. Ver la Figura 4.

PUENTE ADR
Usado en los modos de instalación de expansión de
múltiples relés, este puente determina las direcciones 
de los módulos. Ajuste el Puente ADR del primer módu-
lo en ON para defi nir la dirección del módulo como
Expander 1. Un módulo con una dirección Expander 
1 reconoce los relés en placa como relés 3-9 al ser 
conectado a un controlador CT-V900-A. Ajuste el 
puente del segundo módulo en OFF para defi nir la 
dirección del módulo como Expander 2. Un módulo 
con una dirección Expander 2 reconoce los relés en 
placa como relés 10-16 al ser conectado al controlador 
CT-V900-A. Ver la Figura 4.

PUENTE RLY
Reservado para uso futuro.

Figura 4 : Confi guración de Puentes

Ajustar todos los puentes en OFF cada vez 
que se reinicialize el controlador.

3] CONFIGURACIÓN DE PUENTES

Como se ve en la Figura 3, hay 5 puentes en el 
CAA460P los que defi nen algunos de los modos de 
funcionamiento del módulo.

Figura 3 : Ubicación de los Puentes
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